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Pobieranie prébek wody
przeznaczonej do spozycia

rs
Badania wody
przeznaczonej do spozycia
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i mikrobiologicznym

na stronie
www.pca.gov.pl
znajduje sie aktualny wykaz
badan akredytowanych

Certyfikat akredytacji
PCA Nr AB 343

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR OLR.LHK.9052.2.1121.2015

Nazwa i adres Klienta: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Markowej
37-120 Markowa 946

Dotyczy zlecenia z dnia: 2015-11-02

Miejsce pobrania probki: wodocigg Tarnawka
Hvdrant nr 1, Tarnawka

Kod probki: HK/S-1359/15
Cel badania: okreslenie przydatnosci wody do spozycia

Badany obiekt: woda przeznaczona do spozycia z ujgcia podziemnego

Badane cechy: fizykochemicznz i mikrobiologiczne;
zakres monitoriagu przegladowego;
sprawozdanie czastkowe cz. |

Liczba probek: |

Data pobrania: 2015-11-02
Data dostarczenia: 2015-11-02
Badanie rozpoczero: 2015-11-02
Badanie zakoriczono: 2015-11-06

Probka zostala pobrana i dostarczona przez. pracownika PPIS w Lancucie
Protokot Nr PSK.415.701.5.2015

Dokument dotyczqcy pobieranic prébek: Zgodnie z o$wiadczeniem klienta Instrukcja kontrolna
IK/PP/SK/01/01 Wydanie X z dnia 2015-05-04

Stan probki w chwili przyjecia: probka przydatna do badania
Data sporzqdzenia sprawozdania: 2015-11-06

Niniejsze sprawozdanie =z badan zawiera wyniki badan objete zakresem
akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu
akredytacji Nr AB 343 zostaly oznaczone w gornym indeksie badanej cechy
literg N.

Klient ma prawo do zlozenia rellamacji na pismie w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego sprawozdania.
Podane wyniki odnoszq si¢ wylacznie do badanych probek.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Klient,
a drugi egzemplarz pozostaje w Laboratorivm.
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WYNIKI BADAN
HK/S-1359/15

Najwyzsza
; Kod ’ . | dopuszczalna
Wskaznik iR Jednostka | Wynik badania wartosé ) Metoda badawcza
wskaznika

Metnosé 052a FNU " 0,20 + 0,05 12 PN-EN ISO 7027:2003
Barwa 051b mg/| Pt <5 -2 PN-EN ISO 7887:2012 Rozdz. 7
Liczba progowa zapachu
metoda parzysta uproszczona,
wybor nicwymuszony; 061a TON #l — PN-EN 1622:2006
liczba oceniajacych 3 precyzia 100%
temperatura badania 23,0 °C
nie usuwano chloru
Przewodno$¢ elektryczna
wlasciwa w 25 °C
Temp. pomiaru 16,5 °C 057a pS/em 586 £ 59 2500 PN-EN 27888:1999
Korekta za pomocg
urzgdzenia do kompensacji
wplywu temperatury
Odcayn . 054a pH 7,2 +0,4 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
temp. pomiaru 25,5 °C
Stezenie azotu amonowego 106b mg/l Nyna <0,050 - PN-C-04576-4:1994
Stgzenie jonu amonowego 181b mg/l <0,064 0,50 -
Stezenie azotynow 111b mg/l <0,050 0,50
Stezenie azotandéw 110b mg/l 2,6 203 50
Stezenie fluorkow 133b mg/| 0,20 £ 0,03 1,5 PN-EN ISO 10304-1:2009
Stezenie chlorkéw 121b mg/| 17+2 250
Stezenie siarczandw 151b mg/] 38+4 250
Stgzenie zelaza ogdlnego 170a ng/l 3143 200 PN-ISO 6332:2001
Stgzenie manganu 142a pg/l <30 50 PN-92/C-04590/03

s bez
i 302b mg/I <1,0 nieprawidiowych PN-EN 1484:1999
organicznego S
Utlenialnos¢ z KMnO, ™ 333b mg/l O, 0,88 +0,10 5 PN-EN ISO 8467:2001
Sumaryczna zawarto$é
wapnia i magnezu 162b mgCaCOv 429 + 51 60-500 PN-ISO 6059:1999
(twardos¢ ogélna)

it TN Metoda Nanocolor nr 1-30

Cyjanki 126a ug/l 1,1 50 dla Epoll-20 ECO

" FNU = NTU przy pomiarach probek o metno$ei ponizej 40 NTU

 akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian

" weg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417)
oraz wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi ( Dz. U. Nr 72, poz. 466 )

Niepewnos¢ rozszerzona jest obliczana z wykorzystaniem wspélezynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.
Wartosci liczbowe ze znakiem , <" stanowig dolna granicg nadzorowanego zakresu pomiarowego metody.
Niepewnos¢ nie obejmuje niepewnosci wynikajacej z etapu pobicrania probki.
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HK/S-1359/15

Najwyzsza
: | d I
Wskaznik wslﬁ (Z)ﬁika Jednostka | Wynik badania 0‘:5;:{:,‘2 = Metoda badawcza
wskaznika""
. s . bez
Ogélna liczba mikroorganizmow ” I i . ienrawidlowych ENI :
w22°Cpo72hw 1 ml 025a Jjtk. 27 [18;40] mepraz»;]lia'c]myc PN-EN ISO 6222:2004
Liczba bakterii grupy coli :
w 100 ml Olla jtk. 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli :
B 015a jtk. 0 0
e RouaED 013a jtk. 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
; o ; Rozporzadzenie Ministra
gliﬁieczlgztrgdrglg)perfrlngens 012a itk 0 0 Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
a P Jre- (Dz. U. Nr 61, poz. 417
w 100 ml 2 podn; 2nk)

? ’ /’
sl.asysica] (Lo/éikcs?diies

Aulof)‘/zowai w zakresie mikrobiologicznym
¥ jtk. - jednostki tworzace kolonie b
) wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr6l,poz. 417)
oraz wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi ( Dz U. Nr 72, poz. 466 )

Niepewnosé rozszerzona jest obliczana z wykorzystaniem wspélczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.
Niepewnos¢ nie obejmuje niepewnodci wynikajacej z etapu pobierania probki.

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szczegélnych zdarzen oraz innych istotnych faktow dotyczacych sposobu postgpowania.

Stwierdzenie dotyczace wyspecyfikowanych wartosci granicznych

Badana probka wody w oznaczanym zakresie odpowiada warunkom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.Nr61, poz. 417 z pozn. zm. ).

Autoryzowal w zakresie fizykochemicznym Zatwierdzil
i KIEROWNIK LABORATORIUM
s7 6’7{ bevt~ §63 byotu DPaozes HIGJENY KOMUNALNE.
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